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HENNS
KZARS

Mollehgj Vandvaerk
Troldbyvej 30

€2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 05-11-2018

4070 Kirke-Hy”inge Version: 1
Att.: Birger Prahl Modtaget:  31-10-2018
Pabegyndt: 31-10-2018
Ordrenr.: 468696
Sagsnhavn Mgllehgj VV
Lokalitet: Mgllehgj viv
Provested: DGU 198.429-1, 4070 Kirke Hyllinge
Udtaget: 11.10.2018 kl. 09:02:00
Provetype: Ravand
Provetager: LAB/HHK
Kunde: Mgllehgj Vandveerk, Troldbyvej 30, 4070 Kirke-Hyllinge
Provenr.: 172048/18
Parameter Resultat Enhed Metode
Prgvetagning, Vand + - DS/ISO 5667-11:2009
Nitrat, NO3- 15 mg/| DS/ISO 15923:2013 +
beregning
Kommentar

Ingen kommentar

Kopimodtagere:
Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Mgllebjergvej 4, 4330 Hvalsg

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Ditts T E. Steecha,

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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€2 DANAK

TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegardsvej 406 A
DK-3050 Humlebaek
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Udskrevet: 05-11-2018

4070 Kirke-Hy”inge Version: 1
Att.: Birger Prahl Modtaget:  31-10-2018
Pabegyndt: 31-10-2018
Ordrenr.: 468696
Sagsnhavn Mgllehgj VV
Lokalitet: Mgllehgj viv
Provested: DGU 198.513-1, 4070 Kirke Hyllinge
Udtaget: 11.10.2018 kl. 09:02:00
Provetype: Ravand
Provetager: LAB/HHK
Kunde: Mgllehgj Vandveerk, Troldbyvej 30, 4070 Kirke-Hyllinge
Provenr.: 172049/18
Parameter Resultat Enhed Metode
Prgvetagning, Vand + - DS/ISO 5667-11:2009
Nitrat, NO3- 53 mg/| DS/ISO 15923:2013 +
beregning
Kommentar

Ingen kommentar

Kopimodtagere:
Lejre KommuneTeknisk Forvaltning, Mgllebjergvej 4, 4330 Hvalsg

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gaelder kun for de(n) analyserede prave(r).
Analyserapporten ma kun gengives i sin helhed, medmindre skriftlig godkendelse forligger

Oplysninger om maleusikkerhed findes pa www.alsglobal.dk

Ditts T E. Steecha,

Ditte Therese Ekman Strecker

side 1

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke pavist
<: mindre end >: Sterre end
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