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Virksomhedsoplysninger 
 

Møllehøj Vandværk A.m.b.a.  
Egernvænget 7 

4070 Kr. Hyllinge 

 

Telefon:  20182000 

Hjemmeside: www.Moellehoejvandvaerk.dk 

E-mail: formand.vand@gmail.com    

 

Distribueret eller produceret m3 pr døgn: 46 m3 

 

Driftsansvarlig/kontaktperson 

Birger Prahl, forbruger.vand@gmail.com , Mobil: 28604197 

Per Hansen,  forbruger.vand@gmail.com , Mobil: 40688994 

Formand 

Morten Licht Marott Grøndahl, formand.vand@gmail.com ,  Mobil: 20182000 

 

Generelle mål 
Jf. bilag 4 i drikkevandsbekendtgørelsen, skal vandforsyningen efterprøve, om 

foranstaltningerne til begrænsning af risiciene for menneskernes sundhed i hele 
vandforsyningskædens længde fungerer effektivt, og identificere de mest 

hensigtsmæssige midler til at afbøde risikoen for menneskers sundhed. 

Dette gøres ved: 

• at der tages de lovpligtige vandprøver jf. drikkevandsbekendtgørelsen. 

• at den driftsansvarlige 2 gange årligt, foretager en visuel inspektion af alle 
hovedanlæg udenfor rød zone. 

• at der er udarbejdet en beredskabsplan, som beskriver håndtering af akut 
opståede forureninger 

• at der i forbindelse med alle vandmålere er installeret tilbagestrømningssikring 

• at der sørges for god hygiejne på vandværket, hvor Rød og Gul Zone er adskilt 

og hvor der bl.a. fordres overtrækssko i rød zone. 

• at der, for at undgå risiko for forurening af boringerne, etableres elektronisk 

logning frem for pejling. 

 

http://www.moellehoejvandvaerk.dk/
mailto:formand.vand@gmail.com
mailto:forbruger.vand@gmail.com
mailto:forbruger.vand@gmail.com
mailto:formand.vand@gmail.com
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Kontrolprogram 

Analysepakker 

Kontrolparametrene er sammensat i 6 analysepakker, der tager udgangspunkt i 

bilagene i drikkevandsbekendtgørelsen (bilag 1- 8) og tilhørende vejledning (bilag 
A- F). 

Tapehane Flush Gruppe A og Gruppe B tjener som driftskontrol af ledningsnet. 

Analysepakke Beskrivelse 

Taphane, Gruppe A 

 

Gruppe A-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Taphane, Gruppe B 
Gruppe B-parametre jf. bilag 5, punkt 2 i 

drikkevandsbekendtgørelsen. 

Driftskontrol Ledningsnet 

(Taphane, Flush) 

Kontrolparameter jf. bilag F i vejledningen til 
drikkevandsbekendtgørelsen. 

Driftskontrol Mikrobiologi 

Mikrobiologiske parametre med udgangspunkt i 

bilag 1 d i drikkevandsbekendtgørelsen. 

Udtages typisk i.f.m. service/vedligehold. 

Driftskontrol Afgang værk 
Kontrolparameter med udgangspunkt i bilag E i 
vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen. 

Boringer 
Boringskontrol jf. bilag 8 i drikkevandsbekendt-
gørelsen. 

 

 

Udførelse af Driftskontrol Mikrobiologi prøver, vil udtagning af prøven og analysen 

blive foretaget af akkrediteret personale. 



Analysekalender 

 

Møllehøj Vandværk 

Jupiter nr. 104212 

Produceret m³ 2022: 16.580 

Produceret m³ pr. dag:        45 

Prøvested Analysepakke 2023 2024 2025 2026 2027 

Taphane hos forbruger  Gruppe A 2 2 2 2 2 

Taphane hos forbruger  Gruppe B  1  1  

Ledningsnet  Ledningsnetkontrol  1  1  

Afagng vandværk Vandværkskontrol  1  1  

DGU nr. 198.429 Boringskontrol  1    

DGU nr. 198.513 Boringskontrol  1    

 

Prøveudtagningssteder 

Møllehøj Vandværk, Egernvænget 7, 4070 Kr. Hyllinge 
 

Taphane hos forbruger: 

Troldbyvej 30, 4070 Kr. Hyllinge 

Hjortevænget 10, 4070 Kr. Hyllinge 

 

Kommentarer til prøveudtagningsplan 

1. Vandværket har viden om, at der har været kartoffelavl i 

indvindingsområdet. Derfor undersøges der for de relevante parametre.  

2. Der er ikke tjærecoatede rør i vores ledningsnet hvorfor der ikke testes for 

PAH-forbindelser i ledningskontrollen. 
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Prøveudtagningsplan - analysepakker  

 

  Gruppe A – parametre - på taphane (uden flush)  

Parameter Bemærkninger 

Tilstandsparametre 

Farve  

Turbiditet  

Lugt og smag  

Temperatur  

Hovedbestanddele 

pH  

Ledningsevne  

Jern (Fe), total  

Mikrobiologiske parametre 

E. coli  

Coliforme  

Kimtal 22 °C  

Bemærkning:  

Ammonium målt i 2022 til < 0,05 mg/l, derfor analyseres ikke for Nitrit. 

 

 

 

 
Gruppe B – parametre på taphane - (uden flush) 

Parametre Bemærkninger 

Tilstandsparametre  

Temperatur  

Hovedbestanddele 

NVOC (C)  

Natrium (Na), total  

Iltforbrug (O₂)  

Mangan (Mn), total  

Chlorid (Cl⁻)  

Sulfat (SO₄²⁻)  

Nitrat (NO₃⁻)  

Fluorid (F⁻)  

Ammonium (NH₄⁺)  

Nitrit (NO₂⁻)  

Mikrobiologiske parametre 

Enterokokker  
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Uorganiske sporstoffer 

Aluminium (Al)   

Antimon (Sb)  

Arsen (As)  

Bly (Pb)  

Bor (B)  

Cadmium (Cd)  

Cobolt (Co)  

Chrom (Cr)  

Cyanid (CN⁻)  

Kobber (Cu)  

Kviksølv (Hg)  

Nikkel (Ni)  

Selen (Se)  

Zink (Zn)  

Chlorphenoler 

Pentachlorphenol  

Materiale monomerer 

Acrylamid  

Epichlorhydrin   

Vinchlorid  

Opløsningsmidler – chlorholdige 

Flygtige organiske chlorforbindelser  
(Dichlormethan, Trichlormethan, Dichlorethener, 
Dichlorethan, Trichlorethen, Trichlorethaner, 
Tetrachlorethen, Tetrachlorethaner) 

 

Sum af organiske chlorforbindelser  

Olieprodukter 

Benzen  

PAH – forbindelser 

Flouranthen  

Benz(a)pyren  

Sum af Benzo(a)fluoranthenen, 
benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen og  
indeno (1,2, 3-cd)pyren 

 

PFAS – forbindelser 

Sum af PFAS-forbindelser 

(PFBS, PFHxS, PFOS, PFOSA, 6:2FTS, PFBA, PFPeA, 
PFHxA,  PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA) 

 

Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS  

Organiske syrer 

Trifloureddikesyre (TFA)  
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Obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter - Aktivstof 

Aldrin  

Atrazin  

Bentazon  

Dichlorbenil  

Dichlorprop  

Dieldrin  

Diuron   

Glyphosat  

Heptachlor  

Heptachlorepoxid  

Hexazinon  

Imazalil  

MCPA  

Mechlorprop  

Metalaxyl/metalaxyl-M   

Metaldehyd  

Metribuzin   

Monuron  

Simazin  

Pesticider – nedbrydningsprodukter - Relevante 

2,6-Dichlorbenzosyre  

2,4-Dichlorphenol   

2,6-Dichlorphenol   

4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)   

2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))   

4-Nitrophenol   

Alachlor ESA  

N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-(Methoxyacetyl)alanin 
(CGA62826) 

 

DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)  

Desethyl-hydroxy-atrazin  

Desethyl-atrazin  

Desethyl-terbuthylazin   

Desisopropyl-atrazin  

Desisopropyl-hydroxy-atrazin  

Didealkyl-hydroxy-atrazin  

Dimethachlor ESA  

Dimethachlor OA  

ETU (Ethylenthiourea)  

Hydroxy-atrazin  
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Hydroxy-simazin  

Metribuzin-desamino-diketo   

Metribuzin-diketo   

Metribuzin-desamino   

Propachlor ESA  

1,2,4- Triazol  

2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-
methansulfonsyre 

 

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino] 
eddikesyre 

 

t-sulfinyleddikesyre  

Pesticider – nedbrydningsprodukter – Ikke relevante 

AMPA (Aminomethylphosphorsyre)  

BAM (2,6-Dichlorbenzamid)  

N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-
methoxyacetyl)alanin (CGA108906)  

 

Desphenyl-chloridazon  

Metamitron-desamino  

Metazachlor ESA   

Metazachlor OA  

N,N-dimethylsulfamid (DMS)  

Methyl-desphenyl-chloridazon  

TFMP  

Chlorothalonil-amidsulfonsyre  

4-Bis-amido-3,5,6-
trichlorobenzenesulfonat(R471811) 

 

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol(LM5)  

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-
triazin-2(1H)-one(LM6) 

 

Sum af alle pesticider og deres 
nedbrydningsprodukter 
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Driftskontrol E - på vandværk -(Vejledningens bilag E)  

Parameter Bemærkninger 

Mikrobiologiske parametre 

Coliforme bakterier  

E. Coli  

Kimtal 22° C  

Enterokokker  

Tilstandsparametre 

Temperatur  

Hovedbestanddele 

pH  

Ledningsevne  

NVOC   

Ammonium (NH₄⁺)  

Jern (Fe), total  

Mangan (Mn), total  

Nitrat (NO₃⁻)  

Nitrit (NO₂⁻)  

Ilt (O₂)  

Hårdhed  

Uorganiske sporstoffer 

Aluminium (Al)   

Arsen (As)  

Nikkel (Ni)  
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Driftskontrol F  ledningsnet (med flush) –(Vejledningens bilag F)  

Parameter Bemærkninger 

Hovedbestanddele 

Nitrit (NO₂⁻)  

Mikrobiologiske parametre 

Coliforme bakterier  

E. Coli  

Kimtal 22°C  

Enterokokker  

Materiale monomerer  

Acrylamid  

 Epichlorhydrin 

Vinchlorid 

 

 
Boringskontrol parametre (Bekendtgørelsens Bilag 8) 

Parametre Bemærkninger 

Tilstandsparametre 

Temperatur  

Hovedbestanddele 

pH  

Ledningsevne ved 20 °C  

NVOC (C)  

Calcium  

Magnesium  

Natrium, total 

Kalium 

 

 

Kalium  

Ammonium  

Jern, total  

Mangan, total  

Bicarbonat  

Chlorid  

Sulfat  

Nitrat (NO₃⁻)  

Nitrit (NO₂⁻)  

Fluorid  

Phosphor, total  

Ilt (O₂)  

Aggressiv kuldioxid   

Uorganiske sporstoffer 

Nikkel (Ni)  

Arsen (As)  
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Barium, total  

Bor, total  

Cobolt, total  

Obligatoriske pesticider og nedbrydningsprodukter - Aktivstof 

Aldrin  

Atrazin  

Bentazon  

Dichlorbenil  

Dichlorprop  

Dieldrin  

Diuron   

Glyphosat  

Heptachlor  

Heptachlorepoxid  

Hexazinon  

Imazalil  

MCPA  

Mechlorprop  

Metalaxyl/metalaxyl-M   

Metaldehyd  

Metribuzin   

Monuron  

Simazin  

Pesticider – nedbrydningsprodukter - Relevante 

2,6-Dichlorbenzosyre  

2,4-Dichlorphenol   

2,6-Dichlorphenol   

4CPP (2-(4-chlorphenoxy)propionsyre)   

2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre))   

4-Nitrophenol   

Alachlor ESA  

N-(2, 6-dimethylphenyl)-N-
(Methoxyacetyl)alanin (CGA62826)  

 

DEIA (Desethyldesisopropyl-atrazin)  

Desethyl-hydroxy-atrazin  

Desethyl-atrazin  

Desethyl-terbuthylazin   

Desisopropyl-atrazin  

Desisopropyl-hydroxy-atrazin  

Didealkyl-hydroxy-atrazin  

Dimethachlor ESA  
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Dimethachlor OA  

ETU (Ethylenthiourea)  

Hydroxy-atrazin  

Hydroxy-simazin  

Metribuzin-desamino-diketo   

Metribuzin-diketo   

Metribuzin-desamino   

Propachlor ESA  

1,2,4- Triazol  

2,6-Dimethyl-phenylcarbamoyl)-
methansulfonsyre 

 

[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino] 
eddikesyre 

 

t-sulfinyleddikesyre  

Pesticider – nedbrydningsprodukter – Ikke relevante 

AMPA (Aminomethylphosphorsyre)  

BAM (2,6-Dichlorbenzamid)  

N-(2-carboxy-6-methylphenyl) N-
methoxyacetyl)alanin (CGA108906)  

 

Desphenyl-chloridazon  

Metamitron-desamino  

Metazachlor ESA   

Metazachlor OA  

N,N-dimethylsulfamid (DMS)  

Methyl-desphenyl-chloridazon  

TFMP  

Chlorothalonil-amidsulfonsyre  

4-Bis-amido-3,5,6-
trichlorobenzenesulfonat(R471811) 

 

6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol(LM5)  

4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-
triazin-2(1H)-one(LM6) 

 

Sum af alle pesticider og deres nedbrydningsprodukter 

 

 

 

 
 


